Vysledky zkousek
mikrobiologickych vysetreni vzorku vody

Hodnoty ze dne 12. 7. 2018
Protokol o zkousce ¢. 73852/2018

Ukazatel Zjisténa hodnota Limitni hodnota
Escherichia coli 2 max. 100 KTJ/100 ml
Intestinalni enterokoky 2 max. 50 KTJ/100 ml

Pruhlednost 1,2




